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Gördülő Fejlesztési Terv 


Műszaki leírás


Víziközmű rendszer megnevezése: 

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Objektum megnevezése: 

Várpalota Bántapuszta vízműtelep - Várpalota távvezeték
Azonosító: FI-2018-2029
Fejlesztési feladat: 

Ivóvízvezeték rekonstrukció a Bánta 5. sz kút - "Kígyósakna" szakaszon (1250 fm NA400 ac)
Várpalota város, valamint Pétfürdő település fő vízellátó vízbázisa a Várpalota Bántapuszta vízbázis. Az érintett NA400 ac vízvezeték a vízbázist köti össze a településekkel a 8. számú főút Pétfürdői közlekedési csomópontjában.

A hosszútávú biztonságos vízellátás érdekében javasolt a vízvezeték ütemezett rekonstrukciója, vagy felújítása.
A beruházás becsült költsége 138.000.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.
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